KONSTRUKTA - Defence, a.s.

Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Vihom

Prevadzka Specialneho skuSobnictva Lieskovec, 018 41 Dubnica nad Vihom

Vytlacok ¢.:
Pocet stran: 2
Pocet priloh: 1

PROTOKOL o skiiske & 152/2023L

Ziadatel’;

IV“ANAX TRUCKS a.s.
Cernefiova 28

811 03 Bratislava
Vyrobca:

TANAX TRUCKS a.s.

Cernefiova 28

811 03 Bratislava

Predmet ski$ania:

Obytny kontajner CST — W00 — 000

Datum a miesto realizicie skasky:
06. 12. 2023 - PSS Lieskovec obj. & 23

Ciel’ skusky:
Vykonanie klimatickych skasok podrla parametrov normy EN 60721-2-1.

Skuska vykonana na ziklade:
Objednavka ¢. 2023030587

Pracovnici vykondvajici ski$ku:
Za KONSTRUKTA - Defence, a.s. — Maridn Ragas, Bce. Jakub Rajec;.

Poufzité skiSobné metédy:

Podra §pecifikacie zakaznika z dokumentu ~technicka $pecifikicia skisok pre sanitarny kontajner®
TS 01 2023

PouZité skiSobné zariadenia, pristroje a komponenty:

¢ Hygro-/Thermo-/Barometer, GFTB 100, MZ-388;
¢ Dataloger — teplomer, testo 175-T3V01.10, MZ-192;
- ® Klimaticka komora, 366/50 DuEx-63, SZ — 200;




Protokol o skuske ¢.152/2023 L

Priebeh skusky:
Rozsah niektorych skasok bol blizsie definovany pritomnym zastupcom Ziadatel’a.

a) Ochladenie kontajnera na teplotu -30°C

Popis vykonanej skusky Vysledok

Skudanie funkénosti vehodovych dveri vratane cylindrickej vlozky. Plne funkéné
Skuanie funkénosti zaltizie okna. Plne funkéné
Zapinanie a vypinanie osvetlenia. Plne funkéné
Funk¢nost’ elektrického ohrievaca vratane termostatického vypinaga. Plne funkéné
Funkénost elektrickych zasuviek vratane zasuviek. Plne funké&né
Funkcia pripojenia hadic na vodu systémom Camlock DN50 vratane zasuviek na ohrev hadic. | Plne funké&né
Funkénost' 10A a 16A isticov. Plne funkéné

Funkcia vonkajSieho osvetlenia vratane spinacieho senzoru ak bol namontovany.

Plne funkéné

Meranie teploty vzduchu pri zapnutom elektrickom ohrievaéi.

10,5°C a2 153°C

b) Zahriatie kontajnera na teplotu +50°C

Popis vykonanej skisky Vysledok

Skusanie funkénosti vehodovych dveri vratane cylindrickej viozky. Plne funkéné
Skuisanie funk&nosti zaliizie okna. Plne funkéné
Zapinanie a vypinanie osvetlenia. Plne funkéné
Funkénost’ elektrického ohrievaga vratane termostatického vypinaca. Plne funkéné
Funkénost’ elektrickych zdsuviek vratane zasuviek. Plne funké&né
Funkcia pripojenia hadic na vodu systémom Camlock DN50 vratane zasuviek na ohrev hadic. | Plne funkéné
Funkénost' 10A a 16A isticov. Plne funk&né

Funkcia vonkaj§icho osvetlenia vratane spinacieho senzoru ak bol namontovany.

Plne funkéné

Funkcia klimatizacie

Plne funkéné

Vyhodnotenie skiSok:
Vyhodnotenie skii$ok si vykona uréeny zastupca spoloénosti TANAX TRUCKS a.s..

Dodatky:
Vysledky skisok sa vzt'ahujii na predmet skiidania tak, ako bol dodany.

Protokol o skuskach reprodukovat’ inak ako veelku mozno len s pisomnym stihlasom skiigobného laboratéria.

Protokol vypracoval Marian Ragas.
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TANAX TRUCKS a.s., Partizanska 73, 957 11 Banovce nad Bebravou,




